
長崎県庁舎中水設備修理業務

仕様書

長崎県庁舎に設置されている中水設備において、以下の修理業務を実施する。

〇履行場所

   長崎市尾上町

〇履行期間

   契約日から令和８年３月25日まで

〇修理内容

中水設備の下記設備の修理

  ・既設ろ過膜ユニットの取替

    （TBR090-100S）×３台をMBR膜モジュール（EBL150）×３台へ取替

  ・活性炭ろ過器のろ材取替

    （ヤシガラ活性炭 780Ｌ取替）

   （支持床砂利 2-4mm 120Ｌ取替）

   （支持床砂利 ４-８mm 120Ｌ取替）

〇その他事項

１.契約締結後、速やかに作業計画書及び納入仕様書を県に提出し、県の承諾を得ること。

２.修理作業は原則開庁日に実施するものとし、実施日は県と協議のうえ決定すること。

なお、修理に伴う機器の停止時間は最小限になるよう努めること。

  ※開庁日：閉庁日以外の日

閉庁日：土日祝日及び年末年始１２月２９日から１月３日

３.本修理において、発生した廃棄物は適切に処理を行うこと。

４.作業状況（撤去前～作業中～完了）の写真を撮影し提出すること。

  ５.修理が完了した時、発注者と受注者立ち会いのうえ完了検査を受検すること。

   ６.修理完了時に提出する書類として、機器完成図、機器一覧表、取扱説明書を提出すること。

   ７.その他本書に記載のない事項は、下記による。

・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新年度版）（国土交通省監修）

・長崎県財務規則








